
РЩС1
Ру= 191,98 кВт
Рр= 78.71 кВт
Iр= 136,06 А

ИБП-1

Ру= 120,0 кВт
Рр= 36,00 кВт
Iр= 59,29 А

ОБОЗНАЧЕНИЯ КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

сечение кабеля, мм2

расчетная нагрузка, кВт

длина участка, м
расчетный ток, А
коэффициент мощности

маркировка линии

  ВВГнг-LS 5 х 6мм2

марка кабеля

падение напряжения, %

 --  - 12.2 - 0.95 - 21 - 90 - 0.78
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Нагрузка на фидер питающий ВРУ-1В.1
в аварийном режиме
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Определяется другим проектом
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2Т1,2Т2,2Т3

C1,C2,C3-К73-57а

FU1,FU2,FU3
20A 1000В

0,47мкф 1000/500В

F1_OVR

125А

E933N/125

тип. GG
E9F22 GG125

OVRT13L25255TS
OVR2 T1 3L
OVRT13L25255TS

F2_OVR

125А

E933N/125

тип. GG
E9F22 GG125

Блок АВР

АВВ ATS500-E 2-2

м

мм

(компл. решение на базе
ПЛК AC500, в составе
панель оператора CP600)

CT12 1500/5А
кл.т. 0,5

2Т1,2Т2,2Т3

In=2500A
I1=2100A

3QF

Ekip Touch LSIG
Е2.2B 2000  

In=2000A
I1=1200A

Мех. блокировка
2QF

Ekip HI-Touch LSIG
Е2.2N 2500  

In=2500A
I1=2100A

ABB A44 453-200
Счетчик 3-ф. активно-реакт. энергии,
4-тарифный с тарификатором, кл.т. 0,5S,
трансф. вкл. 1(6)А (интерфейс. M-Bus)

ABB A44 551-20

ВП 1, TriLine-R 2/8R6
1913х614х625 мм. (ВхШхГ)

СП, TriLine-R 3/8R6
1913х864х625 мм. (ВхШхГ)

ВП 2, TriLine-R 2/8R6
1913х614х625 мм. (ВхШхГ)

CT12 1500/5А
кл.т. 0,5

2Т4
CT12 1500/5А
кл.т. 0,5

1Т4

(АУКРМ2)(АУКРМ1)

C1,C2,C3-К73-57а

FU1,FU2,FU3
20A 1000В

0,47мкф 1000/500В

Щитовой сенсорный дисплей
Ekip Multimeter
(индикация измерений и настройка АВ)

Ekip MultimeterX
T
50
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2

3Подключение внешней
системы мониторинга
Modbus RTU
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ИБП-6

Ру= 8,44 кВт
Рр= 6,75 кВт
Iр= 11,12 А

РЩ-ИБП6
Видеонаблюдение

ВН3
Ру= 2,64 кВт
Рр= 2,64 кВт
Iр= 4,46 А

СБ-2.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-3.1
Ру= 0,77 кВт
Рр= 0,77 кВт

СБ-4.1
Ру= 0,81 кВт
Рр= 0,81 кВт

СБ-5.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-6.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-7.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-8.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-9.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-10.1
Ру= 0,37 кВт
Рр= 0,37 кВт

СБ-11.2
Ру= 1,24 кВт
Рр= 1,24 кВт

ЩКросСБ
Ру= 9,47 кВт
Рр= 9,47 кВт
Iр= 16,01 А
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Контур уравнивания потенциалов ВРУ-1В.1

к PE шине 2x150мм2

Контур уравнивания потенциалов

пом. кроссовой 1 этажа

Контур уравнивания потенциалов

пом. кроссовой 2 этажа

....

Контур уравнивания потенциалов

пом. кроссовой 11 этажа

САПР2
Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт
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РЩФ-11
Ру= 16 кВт
Рр= 16 кВт
Iр= 28,7 А

РЩФ-10
Ру= 5,9 кВт
Рр= 5,9 кВт
Iр= 10,5 А

РЩФ-9
Ру= 5,9 кВт
Рр= 5,9 кВт
Iр= 10,5 А

РЩФ-8
Ру= 5 кВт
Рр= 5 кВт
Iр= 8,9 А

РЩФ-7
Ру= 5,8 кВт
Рр= 5,8 кВт
Iр= 10,4 А

РЩФ-6
Ру= 5,8 кВт
Рр= 5,8 кВт
Iр= 10,4 А

РЩФ-5
Ру= 5,8 кВт
Рр= 5,8 кВт
Iр= 10,4 А

РЩФ-4
Ру= 5,8 кВт
Рр= 5,8 кВт
Iр= 10,4 А

РЩФ-3
Ру= 6 кВт
Рр= 6 кВт
Iр= 10,7 А

РЩФ-2
Ру= 6,2 кВт
Рр= 6,2 кВт
Iр= 11,1 А
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ЩГП1 ЩГП2

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Ру= 0,43 кВт
Рр= 0,34 кВт

Щ
СН

 Д
ГУ

Ру= 105,58 кВт
Рр= 64,78 кВт
Iр= 146,5А

Ру= 4,79 кВт
Рр= 4,79 кВт
Iр= 8,54А

Ру= 4,79 кВт
Рр= 4,79 кВт
Iр= 8,54А

Ру= 105,58 кВт
Рр= 64,78 кВт
Iр= 146,5А

W-К1-4,79-0,85-8,54-100
479-1,5-ВВГнг LS 5х4

W-К2-4,79-0,85-8,54-100
479-1,5-ВВГнг LS 5х4
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Рр= 502.85 кВт
Iр= 765.07 А

Cos f= 0.98

Ру= 803.48 кВт

Рр= 723,1 кВт
Iр= 1176.0 А

Cos f= 0.94

Ру= 1382.96 кВт

Рр= 335.32 кВт
Iр= 515.89 А

Cos f= 0.98

Ру= 727.0 кВт

Рр= 291.85 кВт
Iр= 446.89 А

Cos f= 0.98

Ру= 846.23 кВт

Рр= 1279.28 кВт

Iр= 2057.3 А

Cos f= 0.96

Ру= 2667.32 кВт

Sр= 1352.47 кВА

Рр= 660.96 кВт
Iр= 1065.3 А

Cos f= 0.95

Ру= 1284.36 кВт

Рр= 276.67 кВт
Iр= 421.03 А

Cos f= 0.98

Ру= 658.9 кВт

1Q, 2Q

ПуГВ 240

2хПуГВ 120

ЩД-ИБП2
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	В комплекте
	В комплекте
	Датчик контроля уровня топлива B1
	Модуль аналогового ввода А6
	1
	1
	WB1
	10
	4х2х0,5
	10
	4х2х0,5
	Электросчетчик Р1
	ЩДЭ4
	WP
	2
	4х2х0,5
	2
	4х2х0,5
	Электросчетчик Р1
	Электросчетчик Р2
	WP2

	1.pdf
	Листы и виды
	1-Модель
	_WD

	2-Модель
	_WD

	3-Модель
	_WD

	4-Модель
	_WD

	5-Модель


	
	Листы и виды
	1-Модель
	_WD

	2-Модель
	_WD

	3-Модель
	_WD

	4-Модель
	_WD

	5-Модель
	6-Модель
	_WD


	1.pdf
	Листы и виды
	Модель
	_WD




	Свобода
	Листы и виды
	Модель
	_WD



	Некрасова
	Листы и виды
	Модель
	_WD



	Некрасова
	Листы и виды
	Модель
	_WD



	
	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
	UTP 4 ïàðû AWG 24 Cat.5e
	H07 V-K RING
	МКШ
	Марка
	Количество жил и сечение, (мм)
	1x1,5
	3х0,75
	4х2х0,5
	Длина, (м)
	1 Длины, указанные в кабельном журнале, не являются основанием для нарезки кабеля и уточняются по месту при монтаже.
	2 Металлические нетоковедущие части (экран, броня кабелей) заземлить.
	3 Кабель UTP 4 ïàðû AWG 24 Cat.5e используется для прокладки магистралей интерфейса RS-485
	4 Кабель МКШ используется для прокладки линии цепей контроля напряжения.

	КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
	Кабель, провод
	Трасса
	Обозначение кабеля, провода
	Проложен
	По проекту
	Код, число и сечение жил
	Конец
	Начало
	Код, число и сечение жил
	Длина, (м)
	Марка
	Длина, (м)
	Марка
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП1.1
	ВРУ, Секция ответств. потр. №1, QF1.1
	7
	3х0,75
	МКШ
	7
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП1.1
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП3.1
	ВРУ, Секция ответств. потр. №1, QF1.3
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП3.1
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП2.1
	ВРУ, Секция ответств. потр. №2, QF2.1
	7
	3х0,75
	МКШ
	7
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП2.1
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП4.1
	ВРУ, Секция ответств. потр. №1, QF1.4
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП4.1
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	АД1.1
	5
	3х0,75
	МКШ
	5
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ, Секция №1, QF1.9
	ЩК3
	АД1.1
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	АД2.2
	ВРУ, Секция ответств. потр. №2, QF2.6
	5
	3х0,75
	МКШ
	5
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	АД2.2
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	АД2.1
	6
	3х0,75
	МКШ
	6
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ, Секция №2, QF2.5
	ЩК3
	АД2.1
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	ВВ1.3
	6
	3х0,75
	МКШ
	6
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ, Секция №1, QF1.12
	ЩК3
	ВВ1.3
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	ВВ1.4
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ, Секция №2, QF2.8
	ЩК3
	ВВ1.4
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	ВВ1.1
	ВРУ, Панель ввода №1, 1QF2
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	ВВ1.1
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	ВВ1.2
	ВРУ, Панель ввода №2, 2QF2
	5
	3х0,75
	МКШ
	5
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	ВВ1.2
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	6
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	АД1.2
	ВРУ, Секция ответств. потр. №1, QF1.2
	5
	3х0,75
	МКШ
	5
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	АД1.2
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП1.2
	Помещение ИБП, 
	15
	3х0,75
	МКШ
	15
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП1.2
	UPSс.о. 1
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП2.2
	Помещение ИБП, 
	17
	3х0,75
	МКШ
	17
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП2.2
	UPSс.о. 2
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП3.2
	Помещение ИБП, Bypass SBPAR30K40H-WP
	16
	3х0,75
	МКШ
	16
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП3.2
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	4
	1x1,5
	H07 V-K RING
	ЩК3
	ЩДЭ3
	БП4.2
	Помещение ИБП, Bypass SBPAR30K40H-WP
	17
	3х0,75
	МКШ
	17
	3х0,75
	МКШ
	ЩК3
	БП4.2.
	20
	4х2х0,5
	20
	4х2х0,5
	ЩДЭ3
	Eth1
	20
	4х2х0,5
	20
	4х2х0,5
	ЩДЭ3
	Eth2
	20
	4х2х0,5
	20
	4х2х0,5
	ЩДЭ3
	ДГ
	20
	4х2х0,5
	20
	4х2х0,5
	ЩДЭ3
	WA6
	1
	1
	Щит ДГУ, А6 
	WB1
	1
	1
	Щит ДГУ, А6 
	WRt1
	5
	4х2х0,5
	5
	4х2х0,5
	Электросчетчик Р1
	ЩДЭ3
	WP
	Электросчетчик Р2
	5
	4х2х0,5
	5
	4х2х0,5
	Электросчетчик Р1
	WP2

	Жукова
	Листы и виды
	Модель
	_WD



	Жукова
	Листы и виды
	Модель
	_WD



	
	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
	UTP 4 ïàðû AWG 24 Cat.5e
	ПуГВ
	МКШ
	Марка
	Количество жил и сечение, (мм)
	1х1,5
	3х0,75
	4х2х0,5
	Длина, (м)
	1 Длины, указанные в кабельном журнале, не являются основанием для нарезки кабеля и уточняются по месту при монтаже.
	2 Металлические нетоковедущие части (экран, броня кабелей) заземлить.
	3 Кабель UTP 4 ïàðû AWG 24 Cat.5e используется для прокладки магистралей интерфейса CAN и RS485
	4 Кабель МКШ используется для прокладки линии цепей контроля напряжения.

	КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
	Кабель, провод
	Трасса
	Проложен
	По проекту
	Îáîçíà÷åíèå êàáåëÿ, ïðîâîäà
	Код, число и сечение жил
	Код, число и сечение жил
	Конец
	Начало
	Длина, (м)
	Марка
	Длина, (м)
	Марка
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	ВВ1.1
	47
	3х0,75
	МКШ
	47
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ1, XT4N
	ЩК5
	ВВ1.1
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	ВВ1.3
	47
	3х0,75
	МКШ
	47
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ2, BA57-31 25A
	ЩК5
	ВВ1.3
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	АД1.1
	5
	3х0,75
	МКШ
	5
	3х0,75
	МКШ
	ВРУ3, XT4N
	ЩК5
	АД1.1
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	АД1.2
	4
	3х0,75
	МКШ
	4
	3х0,75
	МКШ
	ГРЩ, QF9
	ЩК5
	АД1.2
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	БП1.1
	9
	3х0,75
	МКШ
	9
	3х0,75
	МКШ
	ГРЩ, QF13
	ЩК5
	БП1.1
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	БП2.1
	7
	3х0,75
	МКШ
	7
	3х0,75
	МКШ
	ГРЩ, QF12
	ЩК5
	БП2.1
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	6
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	СН
	4
	3х0,75
	МКШ
	4
	3х0,75
	МКШ
	ГРЩ, QF15
	ЩК5
	СН
	4
	1х1,5
	ПуГВ
	4
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК5
	ЩДЭ5
	БП2.2
	ЩС-ИБП2, резервный автомат
	4
	3х0,75
	МКШ
	4
	3х0,75
	МКШ
	ЩК5
	БП2.2
	4
	1х1,5
	ПуГВ
	4
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩДЭ5
	БП1.2
	4
	3х0,75
	МКШ
	4
	3х0,75
	МКШ
	ЩС-ИБП1, QF6
	ЩК5
	БП1.2
	40
	4х2х0,5
	40
	4х2х0,5
	ЩДЭ5
	ДГ
	40
	4х2х0,5
	40
	4х2х0,5
	ЩДЭ5
	WA6
	1
	1
	Щит ДГУ, А6
	WRt1
	1
	1
	Щит ДГУ, А6
	WB1
	15
	4х2х0,5
	15
	4х2х0,5
	Электросчетчик Р1
	ЩДЭ5
	WP1

	Андропова
	Листы и виды
	Модель
	_WD



	
	СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ
	UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e
	ПуГВ
	МКШ
	Марка
	Количество жил и сечение, (мм)
	1х1,5
	3х0,75
	4x2x0,48
	Длина, (м)
	1 Длины, указанные в кабельном журнале, не являются основанием для нарезки кабеля и уточняются по месту при монтаже.
	2 Металлические нетоковедущие части (экран, броня кабелей) заземлить.
	3 Кабель UTP 4 пары AWG 24 Cat.5e используется для прокладки магистралей интерфейса RS-485
	4 Кабель МКШ используется для прокладки линии цепей контроля напряжения.

	КАБЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ
	Кабель, провод
	Трасса
	Проложен
	По проекту
	Îáîçíà÷åíèå êàáåëÿ, ïðîâîäà
	Код, число и сечение жил
	Код, число и сечение жил
	Конец
	Начало
	Длина, (м)
	Марка
	Длина, (м)
	Марка
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП1.2
	17
	3х0,75
	МКШ
	17
	3х0,75
	МКШ
	БП1.2
	ЩК1
	БП1.2
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП2.2
	17
	3х0,75
	МКШ
	17
	3х0,75
	МКШ
	БП2.2
	ЩК1
	БП2.2
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП3.2
	24
	3х0,75
	МКШ
	24
	3х0,75
	МКШ
	БП3.2
	ЩК1
	БП3.2
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП4.2
	12
	3х0,75
	МКШ
	12
	3х0,75
	МКШ
	БП4.2
	ЩК1
	БП4.2
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП5.2
	6
	3х0,75
	МКШ
	6
	3х0,75
	МКШ
	БП5.2
	ЩК1
	БП5.2
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	3
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП6.2
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	БП6.2
	ЩК1
	БП6.2
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ1.1
	30
	3х0,75
	МКШ
	30
	3х0,75
	МКШ
	ВВ1.1
	ЩК1
	ВВ1.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ1.2
	30
	3х0,75
	МКШ
	30
	3х0,75
	МКШ
	ВВ1.2
	ЩК1
	ВВ1.2
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ1.3
	30
	3х0,75
	МКШ
	30
	3х0,75
	МКШ
	ВВ1.3
	ЩК1
	ВВ1.3
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ1.4
	12
	3х0,75
	МКШ
	12
	3х0,75
	МКШ
	ВВ1.4
	ЩК1
	ВВ1.4
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	WБП1.1
	15
	3х0,75
	МКШ
	15
	3х0,75
	МКШ
	БП1.1
	ЩК1
	БП1.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП2.1
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	БП2.1
	ЩК1
	БП2.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП3.1
	8
	3х0,75
	МКШ
	8
	3х0,75
	МКШ
	БП3.1
	ЩК1
	БП3.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП4.1
	15
	3х0,75
	МКШ
	15
	3х0,75
	МКШ
	БП4.1
	ЩК1
	БП4.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП5.1
	19
	3х0,75
	МКШ
	19
	3х0,75
	МКШ
	БП5.1
	ЩК1
	БП5.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	БП6.1
	15
	3х0,75
	МКШ
	15
	3х0,75
	МКШ
	БП6.1
	ЩК1
	БП6.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ2.1
	33
	3х0,75
	МКШ
	33
	3х0,75
	МКШ
	ВВ2.1
	ЩК1
	ВВ2.1
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ2.2
	33
	3х0,75
	МКШ
	33
	3х0,75
	МКШ
	ВВ2.2
	ЩК1
	ВВ2.2
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩДЭ1
	ВВ2.4
	33
	3х0,75
	МКШ
	33
	3х0,75
	МКШ
	ЩК1
	ВВ2.4
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	4,5
	1х1,5
	ПуГВ
	ЩК1
	ЩДЭ1
	ВВ2.4
	10
	3х0,75
	МКШ
	10
	3х0,75
	МКШ
	ВВ2.4
	ЩК1
	ВВ2.4
	ВРУ-1В.1, Электросчетчик Р1
	15
	4x2x0,48
	15
	4x2x0,48
	ЩДЭ1
	WP
	ВРУ-1В.1, Электросчетчик Р2
	ВРУ-1В.1, Электросчетчик Р1
	1
	4x2x0,48
	1
	4x2x0,48
	WP2
	ВРУ-1В, Электросчетчик Р3
	25
	4x2x0,48
	25
	4x2x0,48
	ЩДЭ1
	WP3
	ВРУ-1В, Электросчетчик Р4
	ВРУ-1В, Электросчетчик Р3
	1
	4x2x0,48
	1
	4x2x0,48
	WP4

	Точки
	Листы и виды
	Модель


	ЩД
	Листы и виды
	1-Модель
	_WD

	2-Модель
	_WD

	3-Модель
	_WD

	4-Модель
	_WD

	5-Модель
	_WD

	6-Модель
	_WD

	7-Модель
	_WD

	9-Модель
	_WD

	8-Модель


	Некрасова
	Листы и виды
	Модель


	1.pdf
	Листы и виды
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